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MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI Br. V3381
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Narucilac ispitivanja: Grad Smederevo - Gradska uprava i 'f,_ “TUN ?0“‘8
Smederew.), oy '. ol e ‘ﬁ.““.'. Tere
Vrsta uzoraka: Voda za pice, Arterski bunar e
. . Smederevo, Javna ¢esma u ulici Filipa Visnjica @S SO/] | \
Vlasnik vodnog objekta: Grad Smederevo - Gradska uprava 1 !
Smederevo, '
Datum uzorkovanja: 06.06.2018. god. /]?)H

Na osnovu izvestaja o ispitivanju broj V3381, koji je priloZen uz ovo misljenje, sa aspekta ispitivanih parametara,
ocenjuje se da ispitivani uzorak

NIJE ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

prema odredbama Zakona o bezbednosti hrane ("Sl. glasnik RS" broj 41/2009) i Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode
za pice ("SI. list SRJ" broj 42/98 i 44/99).

Uzorak broj V3381 ne odgovara zbog:
Fizicko - hemijske neispravnosti
Promenjenog mirisa
PoviSene pH vrednosti (8,53)
PoviSenih vrednosti amonijaka (1,972)

PRILOG:
1. Izvestaj o ispitivanju

Pozarevac, 11.06.2018. god. v '
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU br. V3381

- Vlasnik uzorka: Grad Smederevo - Gradska uprava
Smederevo,
- Narucilac ispitivanja: Grad Smederevo - Gradska uprava
Smederevo,
- Osnov uzorkovanja: Ugovor
- Identifikacioni broj uzorka: V3381
- Vrsta uzorka: Voda za pice
- Vodni objekat: Arterski bunar
- Tatka uzorkovanja: Javna ¢esma u ulici Filipa Visnjic¢a
- Mesto, datum i vreme Smederevo, 06.06.2018. god. u 09:40h
uzorkovanja:
- Nacin pakovanja i koli¢ina : Boca 1 x 1.5 litara, Sterilna ambalaza 1 x 500 ml.
- Nacin uzorkovanja: Na osnovu Pravilnika o na¢inu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku

analizu vode za pice (SI. list SFRJ br. 33/87).
SRPS EN ISO 19458:2009

- Uzorkovao: Sanitarni tehnicar Milan Buji¢

- Vrsta ispitivanja: Fizi¢ko - hemijska i mikrobioloska

- Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

- Temperatura transporta: 6.0°C (metoda P!’ -M-P-1V-1)

- Datum i vreme prijema uzorka:  06.06.2018. god. u 15:09h

- Datum izrade izvestaja: 11.06.2018. god.

Dostaviti: 1. Vlasniku - naruéiocu 3 r<‘1\1?’01\/IOCNIK DIREKTORA CENTRA
2. Nadleznoj inspekciji ZA HIG-I\{ENU I HUMANU EKOLOGIJU

3. Arhivi ZZJZ PoZarevac m
A Teozopa Bypyy

SIS A AeTs XTI eye

REZULTATI TERENSKIH MERENJA

R.br. Parametar Jed. mere MDK Izmereno Oznaka metode
l. Temperatura vazduha °%C - 25.6 P -M-P-1V-1
2. Temperatura vode °C - 19.7 Pt -M-P-1V-1
3 Sadrzaj rezidualnog hlora mg/l - -
ANALITICAR NACELNIK ODELJENJA ZA HIGIJENU
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Napomena:

P> Priru¢nik voda za pice - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zadtity, Privredni pregled, Beograd, 1990
[zmereno oznaceno sa " - " znadi da analiza nije radena; " *" Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznatena sa "*" ;. MDK - maksimalno dozvoljena
koncentracija

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak ; Izve3taj se ne sme umnozavati bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje PoZarevac
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